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Положение 
НАЧАЛО
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LOCAL

TC  100%

ED I T
LOCAL

TC 600%

ED I T
или

Настройка требуемого Момента/Усилия на Закрытие

LOCAL

THRSTC

LOCAL

TO  100%

ED I T
LOCAL

TO 600%

ED I T
LOCAL

THRSTO
Настройка требуемого Момента/Усилия на Открытие

Пример задано 60%

Пример задано 60%

Ш
А

Г 
1

ВЫ
БР

АТ
Ь 

М
ЕС

ТН
ОЕ

 
УП

РА
ВЛ

ЕН
ИЕ

Ш
А

Г 
2

ЗА
ДА

ТЬ
 

М
ОМ

ЕН
Т 

 / 
  У

СИ
ЛИ

Е

Ш
А

Г 
4

ЗА
ДА

ТЬ
 ЗА

КР
Ы

ТО
Е 

ПО
ЛО

Ж
ЕН

ИЕ

Ш
А

Г 
5

ЗА
ДА

ТЬ
 О

ТК
РЫ

ТО
Е 

ПО
ЛО

Ж
ЕН

ИЕ

Ш
А

Г 
6

ОТ
КА

ЛИ
БР

ОВ
АТ

Ь 
НО

ЛЬ
 

УП
РА

ВЛ
ЯЮ

Щ
ЕЙ

 К
ОМ

АН
ДЫ

Ш
А

Г 
7

ОТ
КА

ЛИ
БР

ОВ
АТ

Ь 
ДИ

АП
АЗ

ОН
 

УП
РА

ВЛ
ЯЮ

Щ
ЕЙ

 К
ОМ

АН
ДЫ

Ш
А

Г 
3

ВЫ
БР

АТ
Ь 

ДЕ
ЙС

ТВ
ИЕ

 В
 

КО
НЦ

Е П
ЕР

ЕМ
ЕЩ

ЕН
ИЯ

Ш
А

Г 
8

ЗО
НА

 
НЕ

ЧУ
ВС

ТВ
ИТ

ЕЛ
ЬН

О
СТ

И

LOCAL

CA LI M
E D I T

LOCAL

CA LI M
E D I T

Выбрать Силу FRC или Положение LIM

LOCAL

CL ACT

LOCAL

OA LI M
E D I T

LOCAL

OA FRC
E D I T

LOCAL

OP ACT

2

3

Выбрать Силу FRC или Положение LIM

X

X

X

Серия CMA  
Краткое руководство пользователя
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X

СОХРАНИТЬ

СОХРАНИТЬ

СОХРАНИТЬ

СОХРАНИТЬ

X
СОХРАНИТЬ

X
До

LOCAL

THRSTC
THRSTC или TORQ C

ЗАКРЫТ

LOCAL

THRSTO

LOCAL

CL ACT

LOCAL

OP ACT

THRSTO или TORQ O

ОТКРЫТ

ЗАКРЫТ

ОТКРЫТ

LOCAL

CL LI M

LOCAL

POS I T
или

X
СОХРАНИТЬ

LOCREM
LOCAL

До THRSTC

До LR LOC

Переместить привод в Закрытое положение

Эти инструкции позволяют настроить привод под арматуру, на 
которую он установлен и их необходимо произвести запуском 
от в эксплуатацию. Более подробные инструкции смотреть в 
PUB094-009
Инструкции по установке и техническому обслуживанию CMA.

PUB094-007-08   Выпуск  09/18

или

или

Rotork plc
Brassmill Lane, Bath, UK

тел. +44 (0)1225 733200
факс +44 (0)1225 333467
email mail@rotork.com

USA
Rotork Controls

тел. +1 (414) 461 9200
факс +1 (414) 461 1024
email info@rotork.com

Роторк РУС
ул. Отрадная, 2Б, Москва, Россия

тел. +7 (495) 645 2147
факс +7 (495) 956 2329
email  rotork.rus@rotork.com

Полный список торговых 
представительств и сеть 
сервисного обслуживания 
представлены на нашем веб-сайте.

В рамках непрерывного процесса разработки оборудования Роторк оставляет за собой право дополнять и изменятьспецификации без предварительного уведомления. Опубликованные данные 
могут подвергаться изменениям. Для получения самой последней версии публикации посетите наш веб-сайт www.rotork.com. 
Наименование Rotork является зарегистрированной торговой маркой. Rotork признает все зарегистрированные торговые марки. Опубликовано и выпущено в Великобритании компанией Rotork. 
POWTG0719

www.rotork.com
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Калибровка сигнала 4-20 
мА  подать внешний сигнал 
НИЗКИЙ (Ноль)

LOCAL

CMD  4
LOCAL

CMD  4
E D I T

LOCAL

CMD  4
Подать 
Внешний 
НИЗКИЙ 
Сигнал в мА

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Калибровка сигнала 4-20 
мА подать внешний сигнал 
ВЫСОКИЙ (Диапазон)
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CMD  20
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CMD  20
E D I T

LOCAL

CMD  20
Подать 
Внешний 
ВЫСОКИЙ 
Сигнал в мА
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LOCAL

DBAND
LOCAL

DBAND
LOCAL

DB 100%

ED I T

Пример задан 1,00%

Ве
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ут
ся

 в
Д

ис
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нц
ио

нн
ы

й 
ре

ж
им

Задать требуемый % Зоны нечувствительности 0-10%

Перемещаться ВВЕРХ или ВНИЗ до LOC REM

LOCAL

LOCREM
LOCAL

LR LOC
E D I T

LOCREM
REMOTE

POS I T
REMOTE

Возврат в начало POSIT

X

X
СОХРАНИТЬ

X

X

LOCAL

LR REM
E D I T

До LR REM

X
До

X
СОХРАНИТЬ

LOCAL

DB 02%

ED I T

Пример задан 0,2%

Переместить Привод в Открытое положение

Серия CMA  
Краткое руководство пользователя

СОХРАНИТЬ

СОХРАНИТЬ

СОХРАНИТЬ
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Rotork plc
Brassmill Lane, Bath, UK

тел. +44 (0)1225 733200
факс +44 (0)1225 333467
email mail@rotork.com

USA
Rotork Controls

тел. +1 (414) 461 9200
факс +1 (414) 461 1024
email info@rotork.com

Роторк РУС
ул. Отрадная, 2Б, Москва, Россия

тел. +7 (495) 645 2147
факс +7 (495) 956 2329
email  rotork.rus@rotork.com

Эти инструкции позволяют настроить привод под арматуру, на 
которую он установлен и их необходимо произвести запуском 
от в эксплуатацию. Более подробные инструкции смотреть в 
PUB094-009
Инструкции по установке и техническому обслуживанию CMA.

PUB094-007-08   Выпуск  09/18

или

Полный список торговых 
представительств и сеть 
сервисного обслуживания 
представлены на нашем веб-сайте.

В рамках непрерывного процесса разработки оборудования Роторк оставляет за собой право дополнять и изменятьспецификации без предварительного уведомления. Опубликованные данные 
могут подвергаться изменениям. Для получения самой последней версии публикации посетите наш веб-сайт www.rotork.com. 
Наименование Rotork является зарегистрированной торговой маркой. Rotork признает все зарегистрированные торговые марки. Опубликовано и выпущено в Великобритании компанией Rotork. 
POWTG0719

www.rotork.com


